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(*) VER AVISO DE ADVERTENCIA CONFORME QUADRO INDICATIVO.

IDENTIFICACAO DE ADVERTENCIA - SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO - CONFORME ITEM 6.4.4.10 DA
NBR 5410/2004

ADVERTENCIA:

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU - INSTALAGAO INTEIRA, - CAUSA PODE SER UMA
SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS
DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, - TROCA DE UM
DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, - TROCA DOS FIOS - CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE
MAIOR SECAO(BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA - CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO
DR) MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTO SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE

AS TENTATIVAS DE RELIGAR - CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISTO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE - INSTALAGAO ELETRICA
APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS - CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. -
DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA - ELIMINAGCAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS - RISCO DE
VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.
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RELAGAO DE CARGA - QGNB-A-POP
ELETRICIDADE EQUIPAMENTO
DO POT. POT. POT. POT. TENSAG
CIRcUMTo |UNITARIA| fo |UNITARIA | TOTAL [DEMANDADA| =132 | FASES | CABOmm? | In(A) | FASE | SITUAGAO DESCRICAO QTDE| FD
W) (VA) (VA) (VA)
RO1 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 20 R INSTALAR | RACK SALA POP — R01 1 1
RO2 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 20 s INSTALAR | RACK SALA POP — R02 1 1
RO3 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 20 T INSTALAR | RACK SALA POP — R03 1 1
RO4 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T 46,0 20 R INSTALAR | RACK SALA POP — R04 1 1
RO5 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | FN+T #6,0 20 s INSTALAR | RACK SALA POP — R05 1 1
R06 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 20 T INSTALAR | RACK SALA POP — R06 1 1
RO7 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 20 R INSTALAR | RACK SALA POP — RO7 1 1
RO8 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 20 s INSTALAR | RACK SALA POP — R08 1 1
R09 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 20 T INSTALAR | RACK SALA POP — R09 1 1
R10 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 R INSTALAR | RACK SALA POP — R10 1 1
R11 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | FeN+T #6,0 s INSTALAR | RACK SALA POP — R11 1 1
R12 2500 | 1 2500 2500 2500 127 | F+N+T #6,0 T INSTALAR | RACK SALA POP — R12 1 1
RESO1 5000 | 1 5000 5000 5000 127 | FN+T #16,0 R INSTALAR | RESERVA 0 1
RES02 5000 | 1 5000 5000 5000 127 | F+N+T #16,0 s INSTALAR | RESERVA 0 1
RES03 5000 | 1 5000 5000 0 127 | FN+T #16,0 T INSTALAR | RESERVA 0 0
RES04 5000 | 1 5000 5000 0 127 | F+N+T #16,0 R INSTALAR | RESERVA 0 0
> S = — S NCEATENTS P - POTENCIA ATIVA INSTALADA
FP - e S - POTENCIA APARENTE INSTALADA
s - Potencia daemandada na rase N
TOMADAS 30,00kW | 30,00kVA | 30,00kVA 1,00 1,00 zigg ; 15.00KVA - Poténcia demandada na ase R Sd - POTENGIA APARENTE DEMANDADA
RESERVA 10,00kW | 10,00kVA | 10,00kVA 1,00 1,00 50% 1500KVA - Poténcia demandada na fase > - FATOR DE POTENGIA MEDIO
TOTAL 40,00kW | 40,00kVA | 40,00kVA 1,00 1,00 25,00% , Fb - FATOR DE DEMANDA MEDIO
RELACAO DE PLAQUETAS
PLACA NOMENCLATURA DIM.  |QTDE.
QUADRO GERAL DE FORGA NO BREAK - A - POP
01 (QGNB.APOP) 60x30mm | 01
02 ADVERTENCIA (*) 180x90mm | 01
03 MULTIMEDOR 60x30mm | 01
CHAVE COMUTADORA
04 (NO BREAK | DESLIGADO | REDE) 60x30mm | 01
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e TRANSFORMADOR DE CORRENTE;
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CONDUTOR EM COBRE UNIPOLAR 0,6/1kV-90°C
BARRAMENTO EM COBRE
RO3 INCLUSAO DE SALA DE REUNIAO HENRIQUE 19/06/2026
R02 AJUSTE CONFORME DISPONIBILIZACAO DE AMBIENTES HENRIQUE 01/08/2025
RO1 ADEQUACAO DE ADORDO COM PROJETO DE CLIMATIZACAOQ HENRIQUE 13/09/2025
R0 EMISSAO INICIAL HENRIQUE 19/05/2025
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Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

CIP | Coordenagao de Infraestrutura de PoP
PoP-PA | Ponto de presenga da RNP no estado do Para
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